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1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
             Specyfikacja Techniczna ST-0 "Wymagania Ogólne" zawiera wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacyjnych kotłowni centralnego ogrzewania 
dla potrzeb grzewczych budynków byłego PGR Sekursko 64 
Prace te obejmują: 

�   Wymianę drzwi wewnętrznych wg. wykazu 
�   Wymianę posadzki w pomieszczeniach 
�   Malowanie korytarza oraz pomieszczeń 
�   Ocieplenie cokołu budynku 

 
  1.2.Zakres stosowania ST 
 
               Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-0) stanowi podstawę do  opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji 
i rozliczeniu robót budowlanych zgodnie z ustawą: „Prawo zamówień publicznych” . 
      Specyfikacja techniczna (ST-0) musi być stosowana wraz z niżej  
wymienionymi  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
SST – 01 – Roboty malarskie, 
SST – 02 – Okładziny podłogowe z płytek ceramicznych 
SST – 03 - Ogrodzenie 
 
         1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne,    wspólne dla 
robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności pozwalające zrealizować zadanie opisane                     
w pkt 1.1. 
 
         1.4.Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 
budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
i urządzeniami oraz obiekt małej architektury; 
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony                                    
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach; 
1.4.3. Budowla - obiekt budowlany nie będąc budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane  
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, 'zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia  
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz  
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
 1.4.4.  Obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
 
użytkowe   służące  rekreacji  codziennej     utrzymaniu  porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do     
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tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i  wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 1.4.6. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
          a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7. Roboty budowlane - prace polegające na budowie, przebudowie, 
         montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  
          budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
          stanowiących bieżącej konserwacji; 
1.4.9. Urządzenia budowlane - urządzenie techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możl iwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.10.Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
          wraź z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.11.Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania    wieczystego,    zarządu,    
ograniczonego    prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego 
uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 
1.4.12.Pozwolenie na budowę -decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.13.Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.14.Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.15.Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego                        
i kartograficznego: 
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 
Spraw    Wewnętrznych    i    Administracji    oraz    Ministrowi    Spraw 
Zagranicznych: 
- bezpośredniego .wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego; 
1.4.16.Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i staż zawodowy, uprawnienia w określonej specjalności, pełniąca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i kontroluje systematycznie 
jakość i ilość wykonanych robót, potwierdza wpisem do Dziennika Budowy roboty zanikające, 
uczestniczy w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym obiektu.   
1.4.17.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.18.Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru  
          budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 
1.4.19.Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub   zastosowania   
w  sposób trwały   w   obiekcie   budowlanym,   wprowadzony   do   obrotu jako   wyrób 
pojedynczy   lub  jako   zestaw   wyborów   do   stosowania  we   wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20.Organ samorządu zawodowego - organ określony w ustawie z dnia 15  grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz.U. z 200lr. Nr5, poz. 42 z późn. zm.) 
 1.4.21.Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 1.4.22.Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23.Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą 
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do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24.Dziennik  budowy - dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie   
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25.Kierownik budowy - osoba wyznaczona- przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26.Książka obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka  
z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27.Cześć obiektu lub etap wykonania - część wykonania obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.28.Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach  
            technicznych i   szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.29.Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  
           wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót. 
1.4.30.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z. Dokumentacją Projektował Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe  
i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów  
używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, 
w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał  
z odzysku". 
1.4.31.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót  
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony –  
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.32.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.33.Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót                          
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.34.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
1.4.35.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat  
 
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej   i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.  
W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych                     
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2) 
1.4.36.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu                         
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,               
art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.4.37.Istotne wymagania  - wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i innych aspektów 
interesu wspólnego, jakim mają odpowiadać roboty budowlane. 
 1.4.38.Grupy, klasy, kategorie robót  - grupy, klasy, kategorie określone  
 w   rozporządzeniu nr 2195/02 z dn. 05.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. U. 34 z dn. 16.12,2002 z późn. zmianami). 
1.4.39.Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych.  
           Tworzy go słownik główny i uzupełniający, Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej od dnia 20 grudnia 2003 r. Do określenia 
           przedmiotu zamówienia przez zamawiających stosowane są kody CPV. 
1.4.40.Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem wymogów jakościowych i ilości oraz uwzględniają stopień scalenia 
robót. 
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1.5. Ogólne wymaganiu dotycz ące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                    
z dokumentacją projektową, SST poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz                    
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , przekaże Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Z przekazania 
terenu budowy zostanie sporządzony protokół. 
. 
1.5.2.Dokumentacja projektowa. 
 
   Przekazana dokumentacja projektowa musi zawierać opis, część 
  graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.  
 
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
   Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią załączniki                 
do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  
z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
   Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a odstępstwa od nich 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne                       
z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą  
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,                           
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca oznakuje plac budowy, dostarczy tablice ostrzegawcze i informacyjne                               
w miejscach tego wymagających po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 
Zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym niezbędne 
do ochrony robót i bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego    
oraz osób przebywających w czynnym obiekcie, a w szczególności: 

�   stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
                  czynności związane z budową, 

�   poniesie pełną odpowiedzialność za mienie służące do pracy a także                    
za  mienie będące w wyposażeniu budynku 

�  zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowej zapłacie, jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5..Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać 
Teren Budowy w należytym porządku. 
  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację   sal domu dziecka 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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� zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami  lub  substancjami  

              toksycznymi; 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
�  możliwością powstania pożaru; 

 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie  budynku. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
 i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.5.7Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.                       
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie urządzenia i instalacje naziemne jak                            
i podziemne (oznaczone w dokumentach przekazanych mu przez Inwestora) zlokalizowane na 
przekazanym mu terenie. Zobowiązany jest do ich właściwego zabezpieczenia i oznakowania,                                 
a w przypadku jego uszkodzenia do usunięcia szkody po  
wcześniejszym powiadomieniu inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów, sprzętu i wyposażenia. Na wjazd sprzętu lub transportu  
o wymiarach nietypowych musi uzyskać pisemną zgodę kierownika ośrodka. 
 
1.5.10. BHP. 
 
Roboty będą prowadzone z przestrzeganiem przepisów BHP i będą tak prowadzone, aby nie 
stwarzać zagrożenia zdrowia i życia sobie, swoim współpracownikom oraz pracownikom Inwestora                     
i innym. Wszyscy pracownicy Wykonawcy posiadający aktualne badania lekarskie i przeszkoleni  
pod względem BHP oznakowani znakami firmowymi, zapoznani z technologią i kolejnością robót 
zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu robót wyburzeniowych, 
rozbiórkowych, ziemnych oraz przy pracy na rusztowaniach. Na rusztowaniach będą pracowali                         
w kaskach i szelkach bezpieczeństwa. Na rusztowania będą mogli wejść dopiero po dokonaniu jego 
odbioru technicznego, sporządzeniu protokołu odbioru rusztowań oraz przedstawieniu go 
inspektorowi nadzoru. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, zwanego „  Planem BIOZ" na podstawie 
,Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ' sporządzonej przez projektanta.   
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Za wszelkie swoje materiały i sprzęt od dnia przekazania frontu robót, aż do dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót odpowiada wykonawca. 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                               
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
2. MATERIAŁY 
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Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg 
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto 
powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat 
zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. - Dz. U. Nr 5/00 r. poz 53.) 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy wymagane przepisami 
dokumenty. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały wymaganą 
jakość i właściwości oraz były b dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 

            2.1 Źródła pozyskania materiałów 
 
                Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru dostawców materiałów 
i wymaganych dokumentów zgodnie z prawem budowlanym (wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych). 
 
           2.2. Pozyskanie materiałów pochodzenia miejscowego. 
 
              Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy.        
 2.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
          Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania niektórych robót, wykonawca musi powiadomić 
inspektora nadzoru o zamianie i uzyskać jego akceptację.    
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba, rodzaj i wydajność sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                        
z wymaganymi przepisami oraz w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący zarówno własnością Wykonawcy oraz wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i być zgodny z normami ochrony środowiska                         
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 4.TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu zapewni prowadzenie robót zgodnie                          
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST  
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach na plac budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompleksową obsługę geodezyjną wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej                               
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                        
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompleksową kontrolę robót i jakości  
materiałów.  
 
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.                      
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  
w takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.3. Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i certyfikaty.  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z PN i normami     europejskimi, posiadają 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub posiadają aprobatę techniczną                              
( brak ustanowionej PN) lub zostały umieszczone  
w wykazie wyrobów z Rozporządzenia MSW i A(Dz.U.99/98 ). 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność                  
z warunkami podanymi w SST. 
 
6.4 Dokumenty budowy 
 
6.4.1.Dziennik budowy (robót). 
 
Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ. 
Prowadzenie  dziennika  budowy  jest  obowiązkowe  przy wykonywaniu  robót  budowlanych, dla 
których jest wymagane ustanowienie kierownika budowy gdyż zgodnie z $ 45 Ustawy Prawo 
Budowlane na nim spoczywa .jego prowadzenie.  
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane bieżąco i chronologicznie  
w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających  odnotowania w 
dzienniku budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą i 
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podpisem osoby dokonującej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska 
służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Z każdym zapisem w dzienniku 
budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy. Powinno to być 
potwierdzone jego podpisem. 
 
Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku  budowy przysługuje kierownikom budowy  
i kierownikom robót oraz — w granicach kompetencji określonej aktualnymi przepisami 
szczególnymi — następującym osobom: 

� pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego 
     oraz innych organów   zainteresowanych w zakresie ich uprawnień  
     i właściwości w  przestrzeganiu przepisów na budowie, 
� inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski, 
� pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
� pracownikom służby bhp, 
� pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora, 
� osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie  

          (kierownikom montażu), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
          robót budowlanych. 
Przez cały okres prowadzenia robót nale ży przechowywa ć dokumenty  
stanowi ące podstaw ę ich wykonania oraz udost ępnia ć te dokumenty i dziennik 
budowy uprawnionym organom.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:    

� datę przekazania przez Zamawiającego placu budowy, 
� datę przekazania dokumentacji projektowej, 
� daty przekazania frontów robót ewentualnym podwykonawcom, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przestojów w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów   robót   zanikających,  ulegających zakryciu, 
� częściowych i końcowych odbiorów robót; 
� stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót 

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym w związku  
     z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
      w  dokumentacji projektowej, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót (pielęgnacja betonu, 

roboty prowadzone w czasie obniżonych temperatur), 
� konieczność wykonania robót dodatkowych (rozbiórki podłoży, wyburzenia), 
� dane     dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz    wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
Uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z  zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
6.4.2.Dokumenty pozostałe 
 
Należą do nich oprócz Dziennika Budowy: 

� pozwolenie na budowę (rozbiórkę) wraz z załączonym projektem budowlanym, 
� protokoły przekazania placu budowy, 
� protokoły przekazania frontów robót, 
� operaty geodezyjne, 
� plan BIOZ, 
� książka instruktażu stanowiskowego, 
� umowy cywilnoprawne, 
� protokoły odbioru robót, 
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� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencja. 

 
6.4.3.Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   Terenie   Budowy   w   miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów .budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą zawsze  dostępne  dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
 
      Obmiar   robót   określi   faktyczny   zakres   wykonanych   robót w jednostkach ustalonych w  
kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Różnica między dokonanym obmiarem, a rzeczywistą ilością wykonanych robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń z Inspektorem nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST. Jednostki obmiaru 
powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 
 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt  wymagają badań  atestujących, to  Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
 
Odbiór  robót  budowlanych  powinien  być zgodny z ogólnymi warunkami realizacji obiektów.  
Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się dokonywanie odbiorów w 
celu określenia jakości wykonanych robót  i  stwierdzenia  możliwości   bezpiecznego i  
prawidłowego  wykonywania  innego  rodzaju robót.  Dokonanie odbioru określonego rodzaju 
robót jest obowiązkowe, jeśli wynika to z aktualnych  
przepisów o bezpieczeństwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonywaniu robót albo 
gdy dokonanie takiego odbioru zostało zażądane przez nadzór techniczny (inwestorski, 
autorski) lub właściwy organ państwowego nadzoru 
budowlanego. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół 
zakończony konkretnymi  wnioskami  oraz  dokonany  wpis  do dziennika budowy  
o dokonaniu odbioru. 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

� frontu robót, 
� robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowemu, ostatecznemu (końcowemu), 
�  pogwarancyjnemu. 

 
8.2.Odbiór frontu robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robót ogólnobudowlanych 
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wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane roboty. 
Odbiór frontu robót powinien być dokonany   komisyjnie   z   udziałem   zainteresowanych 
stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokółem. W przypadku 
przekazywania frontu robót podwykonawcom (np. w celu wykonania robót specjalistycznych) 
termin i zakres odbioru frontu robót oraz stan przekazywanego obiektu lub jego części powinny być 
zgodne z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji, jeżeli w okresie późniejszym nie 
wprowadzono do umowy odpowiednich zmian. Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca 
zobowiązany jest dostarczyć wykonawcy aktualny plan urządzeń podziemnych znajdujących się na 
terenie przyszłych robót lub powinien złożyć pisemne oświadczenie, że na przekazywanym terenie nie 
ma żadnych podziemnych  
urządzeń. 
 
8.3.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót .zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, me później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary. 
 
8.4.Odbiór częściowy 
 
Odbiorem   częściowym   może   być   objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość. 
Jako odbiór częściowy należy również traktować odbiór całokształtu robót zleconych do 
wykonywania podwykonawcom. 
Odbiory   częściowe   należy  przeprowadzać komisyjnie. O ich zamierzonym dokonaniu  
wykonawca powinien zawiadomić zleceniodawcę w takim terminie, aby miał możność delegowania 
przedstawiciela 
W  przypadku  bezpośredniego  wykonywania robót przez  wykonawcę  odbiór częściowy  
ogranicza się do odbioru danego rodzaju robót przez nadzór techniczny inwestora. 
Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora. W skład 
komisji powinni wchodzić: przedstawiciel  inwestora  (inspektor  nadzoru   inwestorskiego), kierownik 
robót, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i inne osoby powołane w skład komisji. 
Z dokonanego  odbioru  częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być 
odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia. W protokóle 
powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót lub części obiektu. 
Równocześnie w dzienniku  budowy należy dokonać   odpowiedniego wpisu o dokonaniu odbioru (zaleca 
się dołączenie do dziennika budowy również odpisu sporządzonego protokółu z odbioru robót). 
 
8.5.Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
 
    Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony  
  z odbiorem dokonywanym przez użytkownika. 
    Odbioru    końcowego     obiektu     dokonuje przedstawiciel inwestora. 
    Przedstawiciel ten może korzystać z opinii komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. 
W skład komisji powinny wchodzić osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do 
stwierdzenia zdatności do użytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele 
użytkownika oraz organów i jednostek, których udział w komisji nakazują inne przepisy. 
Odbiór końcowy obiektu (robót) ma na celu   przekazanie  zamawiającemu  ustalonego  w 
umowie przedmiotu odbioru (obiektu, inwestycji). Odbioru powinien w tym 341 
;przypadku dokonać przedstawiciel zamawiającego. 
    Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub spo-
wodować   przeprowadzenie   przewidzianych   w przepisach lub określonych w umowie prób 
oraz uzyskać od właściwych organów zaświadczenia. Przy dokonywaniu odbioru końcowego 
odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić: 

�   zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, 
�   warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  (ST, SST), 
�   aktualnymi  normami  lub  przepisami,  zapisami w dzienniku budowy, 
�   zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 
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�  spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego     przez 
prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie, 

�  możliwość oddania obiektu we władanie inwestora (użytkownika). 
    
8.5.1. Dokumenty do odbioru końcowego  
 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest  
zobowiązany do przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego 
obiektu będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności: 
-   dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi zmianami  
    dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
-   zakres rzeczowy robót (wszystkie branże), 

� Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ewentualnie. uzupełniające lub zamienne), 
� Dzienniki Budowy (oryginały), 
� protokoły odbiorów częściowych, 
� protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z karty  
      gwarancyjne itp., 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
� kopie  mapy  zasadniczej  powstałej   w  wyniku  geodezyjnej   inwentaryzacji powykonawczej, 
� oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną (wszystkie 

branże), 
� oświadczenie kierownika budowy o uporządkowaniu terenu wokół realizowanego obiektu 

(sąsiednie nieruchomości). 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8. 6. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny  będzie  dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbiór końcowy robót " 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Dla robót objętych ryczałtem podstawę płatności stanowi całkowita wartość robót  
zapisana w umowie między Zamawiającym , a Wykonawcą. 
Będzie stosowane rozliczenie ryczałtowe zgodnie z zap isem w SIWZ. 
Wartość ryczałtowa oraz cena jednostkowa robót (pozycja kosztorysowa) będzie  
zawierać wszystkie czynności niezbędne do jej wykonania tj: 

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,  
� ewentualnych ubytków i transportu „loco budowa”, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
     plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa  

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, koszty bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków   
mogących    wystąpić    w    czasie    realizacji    robót   w   okresie gwarancyjnym, 

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nale ży 
wlicza ć podatku VAT . 

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna 
i niezmienna oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
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realizacją przedmiotu Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5pói. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz  

            z 2003r. Nr 80 poz. 718). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika   budowy, 

monta żu i  rozbiórki tablicy informacyjnej   oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2000 r. Nr 71     poz. 838 
z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
  bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych   

(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401). 
� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych 

                                                              (Dz.U. nr 19. poz.177wraz z późniejszymi zmianami). 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych   

                                                                      (Dz. U. Nr 92. poz.881). 
 
 


