Zatgcznik nr 2 do modyfikacji nr 5

Biuro Projektow Budowlanych KONTUR Zytno, dn. 09.02.2021 r.
ul. Sloneczna 7
97-532 Zytno
mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17
Gmina Zytno

ul. Krotka 4
97-532 Zytno

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1. Dopuszczam mocy kotta gazowego minimum 147 kW mocy znamionowej
przy temp. 80/60 °C.

2. Informuje, ze sprawno$¢ kotta podana w dokumentacji projektowej jest
warto$cig minimalng. dane w SIWZ.

3. Dopuszczam, ze moc grzewcza 67.10 kW (BO/AW35 wg EN 14511) dla
pompy ciepta jest wymagang moca minimalna.

4. Dopuszczam zastosowanie pompy ciepta bez wbudowanego ekonomizera.
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